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ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 16Α

ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ,
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ΘΕΡΜΙΚΑ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 25A

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ)
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ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ,

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 25A

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ)

3 ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΤΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ,   ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 40Α, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 30mA

ΓΡΑΜΜΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Χ.Τ.

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL)

3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

3 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ

ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ

40 A, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 30 mA

 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 

Iκ" =6KA ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 6ΚΑ

Κ: ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΚ

A

ΚΔ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

30mA
40A

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 40Α, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 30mA
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝΚΤΗΡΙΟ Α - ΥΠΟΓΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  IP40 1/2

ΚΤΗΡΙΟ Β - ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  IP40 ΓΠΔ1 1/1 1/1
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Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ
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F3
16A
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Q1               : C.BREAKER

F1...F4         : AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΚΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

FS,FT           : ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

K1...K4         : ΡΕΛΕ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

P1                : ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

C1...C4       : ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΔΙΟΥ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 20KVAR
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C5
5KVAR

A2

A1K5

F6
16A

C6
5KVAR

A2

A1K6

F5,F6           :ΕΦΕΔΡ. AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΚΤΕΣ  ΠΥΚΝΩΤΩΝ

K5,K6          : ΕΦΕΔΡ. ΡΕΛΕ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

C5,C6          : ΕΦΕΔΡ. ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
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Q1               : C.BREAKER

F1...F4         : AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΚΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

FS,FT           : ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

K1...K4         : ΡΕΛΕ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

P1                : ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

C1...C4       : ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
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K5,K6          : ΕΦΕΔΡ. ΡΕΛΕ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

C5,C6          : ΕΦΕΔΡ. ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
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ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ cosφ
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SNACK-BAR=52.44>40.00

H/X 1=44.55
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W.C. ΑΝΔΡΩΝ

W.C. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

W.C. Α.Μ.Κ.

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
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